
Усиливающий хомут
«БЕРКУТ»

Предварительно разожмите 
усиливающий хомут и наденьте 
так, чтобы обе его половины 
равномерно охватывали концы 
труб (фитингов), а зубья не 
соприкасались с первым 
хомутом Rapid «САПСАН».

Попеременно затяните винты 
гайковертом так, чтобы блоки-
рующие части затягивались 
параллельно и на одинаковом 
расстоянии, следите что бы 
положение хомута соответство-
вало ранее нанесенным меткам.
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Выравнивайте положение 
усиливающего хомута на одина-
ковом расстоянии от верхнего
и нижнего края хомута Rapid 
«САПСАН», для удобства нане-
сите отметки на соединенных 
трубах (фитингов). 
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Установка будет завершена, 
когда винты затянут до упора 
(нулевой зазор) и внешние 
края половинок хомута 
соприкасаются друг с другом.
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Инструкция по монтажу 

+7 (499) 502-21-00 BNK-GROUP.COMПо всем интересующим
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